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-4,5 mppt NR1
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przyłącze kanalizacji sanitarnej
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przyłącze kanalizacji sanitarnej
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1

281.97
285.72 P

282.06
285.76 S1

i=3%
L=3.1m

PVC-U 200*5,9 lita

282.14
285.95S2

i=0.6%
L=13.0m

PVC-U 200*5,9 lita

282.31
286.33S3 i=0.6%

L=27.2m

PVC-U 200*5,9 lita

282.58
285.78S4

i=0.6%
L=45.2m

PVC-U 200*5,9 lita

282.70
285.54S5

i=0.6%
L=20.0m

PVC-U 200*5,9 lita

282.89
286.20S6

i=0.6%
L=32.7m

PVC-U 200*5,9 lita

283.06
286.23S7

i=0.6%
L=28.0m

PVC-U 200*5,9 lita

283.39
286.13S8

i=0.6%
L=54.6m

PVC-U 200*5,9 lita

283.61
286.06 S9

i=0.6%
L=36.5m

PVC-U 200*5,9 lita

284.20
285.76Zpk1 i=2%

L=3.5m

PVC-U 160*4,7 lita

284.39
285.95Zpk2

i=8.9%
L=5.0m

PVC-U 160*4,7 lita

282.56
286.35S10

i=0.6%
L=43.1m

PVC-U 200*5,9 lita

284.56
282.86

286.20S11

i=0.6%
L=49.0m

PVC-U 200*5,9 lita

284.64
286.20 S12

i=2.2%

284.79
286.35 S13

i=2.1%
L=4.1m

PVC-U 160*4,7 lita

284.77
286.33 Zpk3

i=2%
L=4.7m

PVC-U 160*4,7 lita

284.77
286.33 Zpk4

i=7.3%
L=6.4m

PVC-U 160*4,7 lita

284.22
285.78 S14

i=2%
L=3.9m

PVC-U 160*4,7 lita

283.98
285.54 Zpk5

i=2.1%
L=3.9m

PVC-U 160*4,7 lita

284.64
286.20 Zpk6

i=2%
L=3.8m

PVC-U 160*4,7 lita

284.67
286.23 Zpk7

i=2%
L=3.9m

PVC-U 160*4,7 lita

284.57
286.13 Zpk8

i=2%
L=6.1m

PVC-U 160*4,7 lita

283.57
286.16S15

i=1%
L=18.0m

PVC-U 200*5,9 lita

283.68
286.18S16

i=1%
L=10.7m

PVC-U 200*5,9 lita

283.82
283.78

286.20 S17

i=1%
L=10.1m

PVC-U 200*5,9 lita

284.33
286.17 S18

i=2%
L=25.3m

PVC-U 160*4,7 lita

284.61
286.17 Zpk9

i=2%
L=13.8m

PVC-U 160*4,7 lita

284.60
286.16S19

i=2%
L=3.5m

PVC-U 160*4,7 lita

284.62
286.18 Zpk10

i=2%
L=5.0m

PVC-U 160*4,7 lita


